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Rapporto di prova n :

Data emissione rapporto di prova
Data campionamento:
Data rrcevimento campione:
Data inizio prova:
n ^ r ^  f i ^ ^  ^ , ^ , , ^
u d t c l  i l i l t r  P r r J Y o ,

4927t15
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R4.2_5
Rev.: 5
Pagina 1 di 2

Campionatore:
I  r  rnnn do l  n ro l iovn '
L v v v v  v v l

Matrice, lstruzione Operativa di camp
Note:

personale Qual ichem
fossa lmhoff loc, S. Maria
acqua reflua, 1O4.2-] reuT
campionamento di tipo medio su 3 ore

Descrizione campione: ACQUA SCARICO FOSSA IMHOFF loc. S. MARIA

paramèlio I u.m. i Rrcu/fafo ' lnceftezza dimisura t -Limiti:

pH un i tà  PH 7  ,51  1  0 ,10  5 ,5  -  9 '5

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 0,01

Sol idi  sospesitotal i  (a 105"C) mg/L 29 I  1 5 80

APAT CNR IRSA 2090 Man. 29 2003 1
- :

BODs (come Oz) mg/L 27 1 1 5 40

APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 1

COD (come Oz) mg/L 78 14 .  Í  160

1 '

Cadmio mg/L Cd < 0,001 10,001 
'  10,02

APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003 0'001

Cromo totale mg/L Cr < 0,01 10 01 :2

APAT CNR lRS,A3150 Man 29 2003

Piombo mg/L Pb < 0,01 10,01 10,2

APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003

Rame mg/L Cu < 0,01 1 0,01 S 0'1

Cloruri , mg/L 29,1 1 1,5 , 51200

APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003 0,1

Fosforo totale (come P) mg/L 0,72 10,04 ,  510

APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2OO3 0'1

Azoto ammoniacale (come NHq) mg/L 4,9 !0,2 f  15

APAT CNR IRSA n.4030 Man. 29 2003 0,1
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Rapporto diprova n.:

Data emissione rapporto di prova:
Data campionamento:
Data ricevimento campione:
Data inizio prova:
Data fìne prova:

0927t15
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Campionatore:
I  r  rnnn do l  n re l iovn '

Matrice, lstruzione Operativa di camp
Note:

personale Qual ichem
fossa lmhoff loc S. Maria
acqua reflua, |rO4.2_1 rev7
campionamento di tìpo medio su 3 ore

Parametro
Mgtgdo

Azoto nitroso (come N)

APAT CNR IRS-A n,4050 Man 29 2003

Azoto nitrico (come N)

APAT CNR IRSA 4040 Man. 29 2003

Grassi e oli animali/vegetali

APAT CNR IRSA 5160 Man, 29 2003

Tensioattivi totali

APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

Tensioattivi non ionici

APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man 29
2003

Tensioattivi anionici
APAT CNR IRSA n 5170 + 5180 Man 29
2003

rgir 
I 

. ó,r

mg/L < 0,1

mgll i . ò,r

i

I
i

mg/L ,  < 0,1

un. i Rlsuttato ' lnceftezza di misura : *Limiti:
i i Limite di itevabitità :. Scarico in qgqyp" supgnlclglj

mg/L 0,23 I  0,01 S 0.6

mg/L

0,0'1

1 0 , 1
or1

1 0 , 1
orl

1 0 , 1
0 ,1

1 0 , 1
0 ,1

1 0 , 1
0 ,1

2,7 s20

s20

< 2

. Limiti D, Lgs. 3 aprile 2006, n, 152 Parte lll Allegato 5 Tabella 3 colonna "Valori limiti di emissione in acque supeliciali"

L'incertezziassociata al risultato è defìnita dall'intervallo diconfidenza al 95 % di probabilità P con fattore di copertura K=2

N,A.= non applicabile; Ass,= assente; Pres.= presente
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione s0tt0posÎo a prova.

ll presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo dichiarazione scrìtta rilasciata dalla direzione del Laboratorio

I campioni non vengono conservati dopo l'allestimento della prova, il rapporto di prova e le registrazioni vengono conservate per 10 anni
parei i  ointerpretai ioni:  ivalori  dei parametri  anal izzati  r ientranonei l imit i  stabi l i t i  dal D.Lgs.3apri le2006n.152Partel l l  Al legato5Tabella3

superficiali.

lo scarico in acque
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Rapporto di prova n.:

Data emrssione rapporto di prova
Data campionamento:
Data ricevimento campione:
Data inizio prova:
Data fìne prova:
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Campionatore:
I  r  r n n n  d o l  n r o l i o v n 'L u v y v  v w l

Matrice, lstruzione Operativa di camp.:
Note:

personale Qualichem
fossa lmhoff loc S. lsidoro
acqua reflua. 104.2-1 reuT
campionamento di tipo medio su 3 ore

Descrizione campione: ACOUA SCARICO FOSSA IMHOFF loc. S. ISIDORO

Paramèlro :, u.m, 
't 

Rísuttato I Inceftezza di misura ' *Limiti:

M e | o d o . i . L i m i t 9 d ! | ! e u a b i ! 1 ! à S c a r l c o

pH unità PH , 7 ,91 ,  1 0,10 5,5 -  9,5

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,01
:

Solidi sospesi totali (a 105"G) mg/L , 
52 . f 3 f 80

APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 .
BODs (come oz) mg/L . 33 1 2 t40

APAT CNR IRSA 5120 Man. 29 2003 .  .  1

COD (come Oz) mg/L ,  95 I  15 '  S 160

APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003 :  1

Cadmio  mg/LCd .  <0 ,001 '  +0 '001 '  50 ,02

Cromo totale mg/L Cr < 0,01 1 0,01 '  :2

Piombo mg/L Pb < 0,01 10,01 ,  50,2

R a m e  ,  m g / L C u  < 0 , 0 1  1 0 , 0 1  ,  S O , t

Cloruri mg/L 25,4 1 1 3 
', 

11200

APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003 0,1 ;

Fosforo totale (come P) mg/L 0,74 10,04 , S tO

APAT CNR IRSA 4110 Man. 29 2003 0'1

Azoto ammoniacale (come NHn) mg/L 4,7 .  !0,2 S 15

APAT CNR IRSA n.4030 Man. 29 2003 0,1
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Rapporto di prova n,:

Data emissione rapporto di prova
Data campionamento:
Data ricevimento campione:
n ^ . ^ : ^ i - ; ^  ^ , ^ , , ^ .
ucl td i l  i lz,ru PrrJYd,

Data fìne prova:
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Campionatore:
I  r  rnnn do l  n ro l io r rn '

P '  v , , v  r v .

Matrice, lstruzione Operativa di camp.
Note:

personale Qualichem
fossa lmhoff loc. S. lsidoro
acqua reflua, 1O4.2_1 reuT
campionamento di tipo medio su 3 ore

Parametro
Melodo

Azoto nitroso (come N)

APAT CNR IRSA n 4050 Man. 29 2003

Azoto nitrico (come N)

APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003

Grassi e oli animali/vegetali

APAT CNR IRSA 5160 Man, 29 2003

Tensioattivi totali
APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

Tensioattivi non ionici

APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

Tensioattivi anionici
APAT CNR IRSA n.5',170 + 5180 Man. 29
2003

mg/L ' . 0,1

:
mg/L i  .  0,1

:

. . - -
mg/L ,  < 0,1

'  t o o t
i  o,o1

,  ! 0 , 2
,  0 , 1

'  1 0 , 1
I

i  t o , t
:  0 ,1

t  0 ,1
0,1

!  0 ,1
0,1

u,m. , Rlsu/fafo ' lncetlezza dí misura ' 'Limiti:

: Limite di rilevabilità , Scaylco ln acqy;e- suplgrlclalj

4,2mg/L

: 0 , 6

s20

s20

: 2

mg/L ,  < 0,1

- Limit i  D, Lgs. 3 apdle 2006, n. 152 Parte l l l  Al legato 5 Tabella 3 colonna'Valori  l imit i  di  emissione in acque superfìcial i ' .

L'incerlezziassociata al risultato è definita dall'intervallo di confidenza al 95 % di probabilità P con fattore di copertuÍa K=2

N.A.= non applicabile; Ass.= assente, Pres.= presente
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova

ll presente rapporto di prova non puÒ essere riprodotto paîzialmente salvo dichiarazione scritta rilasciata dalla direzione del Laboratorio

I campioni non vengono conservati dopo I'allestìmento della prova; il rapporto di prova e le registrazioni vengono conservate per10 anni

superficiali.
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Rapporto di prova n.:

Data emissione rapporto di prova
Data campionamento:
Data ricevimento campione:
n ^ r ^ : ^ i - : ^  ^ . ^ , , ^ .
ud td  r rLw PtuYc l .

Data fìne prova:

SPETT.LE
COMUNE diAPIRO
Piazza Baldini, 1 - 62021 API R0 (MC)
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R e v , : 5
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07 t09t2015
07 t09t2015
07 t09t2015
12t0912015

Campionatore:
I  r  r n n n  d o l  n r o l i o v n 'L u v y w  u v l

Matrice, lstruzione Operativa di camp
Note:

personale Quailchem
fossa lmhoff loc Pian dell'Elmo
acqua reflua, 1O4.2-1 revT
camplonamento di tipo medio su 3 ore

Descrizione campione: ACQUA SCARICO FOSSA IMHOFF loc. Pian del l 'Elmo

Parametro
Metodo

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

Sol idi  sospesi total i  (a 105'C)

APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

BODs (come Oz)

APAT CNR IRSA 
5120 Man 29 2003

COD (come Oz)
APAT CNR IRSA 5130 Man. 29 2003

Cadmio
APAT CNR IRSA 3120 Man. 29 2003

Cromo totale
APAT CNR IRSA 3150 Man. 29 2003

Piombo

APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003

Rame
APAT CNR IRSA 3250 Man. 29 2003

Clorur i
APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003

Fosforo totale (come P)

APAT CNR IRSA 
4110 Man 29 2003

Azoto ammoniacale (come NHr)

APAT CNR IRSA n.4030 Man. 29 2003

-
unità pH ,  7,29 

.. :
t :

mg/L  12

m g / L i  6 .

:
mg/L 18

mg/L Cd < 0,001

:
mg/L Cr < 0,01

mg/L Pb < 0,01

mg/L Cu < 0,01

mgll 
' 

1'4,2

mg/L 0,19

mg/L 1,8

u.n, : Risultato ' lncerlezza di misura -Limiti:

Limite di rilevabilità Scanbo !n.p-c"gue" "sup"e-rfiglalj

s 8 0

< 4 0

5  160

5 0,02

sl-

< i ?

i ó ì
< 1200

i ,ò

5 1 5

1 0 , 1 0
0t01

î l

1

1 1
1
' ;

î l-1

1 0,001
0t001

10 ,01
0 0 1

10 ,01
0101

1 0,01
o:01

!0 ,7
0 1

1 0,01
o :1

1 0 , 1
0 ,1
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Rapporto di prova n.,

Data emissione rapporto di prova
Data campionamento:
Data ricevimento campione:
n ^ r ^ ; ^ ; - ; ^  ^ , ^ . , ^
L /dLCl  i l  i lZ rU PrUYd.

Data fine prova:

SPETT.LE
COMUNE diAPIRO
Piazza Baldini, 1 - 62021 APIRO (MC)
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1 5/09/201 5
07t09t2015
07 t09t2015
07 t09t2015
12t09t2015

î r m n i n n e t n r p

I  rnnn do l  n rp l io r rn

Matrice. lstruzione Operativa di camp,:
Note:

oersonale Qualichem
fossa lmhoff loc. Pian dell Elmo
acqua reflua, 1O4.2_1 reuT
campionamento di tipo medio su 3 ore

Parametro
Metodo

Azoto nitroso (come N)

APAT CNR IRSA 
n,4050 Man. 29 2003

Azoto nitrico (come N)

APAT CNR IRSA 4040 Man. 29 2003

Grassi e oli animali/vegetali
APAT CNR IRSA 5160 Man. 29 2003

Tensioattivi totali
APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

Tensioattivi non ionici

APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

Tensioattivi anionici
APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29
2003

mg/L ,  < 0,1

- . . ; - -
mg/L I  < 0,1

';/a -- . ó,ì
l

l

mg/L < 0,1

u.m. r Risu/fafo : Inceftezza di misura .Limiti:

: Limite di rilevabilità 1 Scarico in acq!#- s!p19tft9l9l!

mg/L ,  0,17 f  0,6

: 2 0

< 2 0

-;;

mg/L 3,1

10 ,01
0101 :
! 0 ' 2  i

0 1  
r

!  0 , 1

0,1 ;
1 0 , 1  .
0 ,1  

:

i 0 , 1  :
0 ,1  i

;
1 0 , 1  i
0 ,1  .

,  Limit i  D, Lgs. 3 apri le 2006, n, 152 Parte l l l  Al legato 5 Tabella 3 colonna "Valori  l imit i  di  emissione in acque superf icial i" .
L'incertezza associata al risultato è defìnita dall'intervallo di confìdenza al 95 % di probabilità P con fattore di copertura K=2

N.A.= non applicabile; Ass.= assente; Pres.= presente
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova

ll presente rapporto di prova non puÒ essere riprodotîo paftialmente salvo dichiarazione scritta rilasciata dalla direzione del Laboratorio

I campioni non uengono conservati dopo I'allestimento della prova; il rapporto di prova e le registrazioni vengono conservate per 10 anni
parerì ointerpretai ioni:  ivalori  dei parametri  anal izzati  r ientranonei l imit i  stabi l i t i  dal D.Lgs.3apri le2006n.l52Partel l l  Al legato5Tabella3

superficiali.

| | Responsg.brlg*del le Prove, ,w, :Luca

lo scarico in acque
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