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Rapporto di prova n.: 0383/12 R4.2_ 5Rev..2
Data emissione rapporto di prova: 25/06/2012 Matrice: acqua reflua

Data campionamento: 18/06/2012 Campionatore: personale Qualichem

Data ricevimento campione: 18/06/2012 Istruzione Operativa di Camp.: 104.2 1

Data inizio prova: 18/06/2012 Modalita di campionamento medio su 3 ore

Data fine prova: 23/06/2012 Luogo di prelievo: Depuratore Comunale

Capoluogo - Apiro (MC)

Descrizione campione: ACQUE IN ENTRATA DEPURATORE APIRO
Parametro Unitadi | Valore Limiti*
. Mede = | Misua | misursio Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria
Solidi sospesi totali mg/L 62 <80 <200
APAT CNR IRSA n.2090H Man. 29 2003
BODs (come O) mg/L 75 <40 <250
APAT CNR IRSA n.5120 Man. 29 2003
COD (come 0,) mg/L 152 <160 <500
APAT CNR IRSA n.5130 Man. 29 2003

* Limiti D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Il Allegato 5 Tabella 3 “Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”.
Metodi di prova: metodi ufficiali IRSA-CNR.

| risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo dichiarazione scritta rilasciata dalla direzione del Laboratorio.
| campioni non vengono conservati dopo l'effettuazione della prova.
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COMUNE di APIRO

Piazza Baldini, 1
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Rapporto di provan..

Data emissione rapporto di prova:
Data campionamento:

Data ricevimento campione:

Data inizio prova:

Data fine prova:

]: 0384/12

25/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
23/06/2012

Matrice:

Campionatore:

Istruzione Operativa di Camp.:

Modalita di campionamento

Luogo di prelievo:

R4.2_5Rev.: 2
acqua reflua

personale Qualichem
104.2 1

medio su 3 ore
Depuratore Comunale

Descrizione campione: ACQUE IN USCITA DEPURATORE APIRO
Parametro | Unad | Vebore | Limiti* -

....................................................................................... Metodo misura | misurato | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria
pH mg/L 7,66 55-95 55-9,5
APAT CNR IRSA n.2060 Man. 29 2003

Solidi sospesi totali mg/L 5 <80 <200
APAT CNR IRSA n.2090H Man. 29 2003

BODs (come O;) mg/L <5 <40 <250
APAT CNR IRSA n.5120 Man. 29 2003

COD (come 0,) mg/L 8 <160 <500
APAT CNR IRSA n.5130 Man. 29 2003

Cloruri mg/L 56,0 <1200 <1200
APAT CNR IRSA n.4090 Man. 29 2003

Fosforo totale (come P) mg/L 1,4 <10 <10
APAT CNR IRSA n.4110 Man. 29 2003

Azoto ammoniacale (come NHq) mg/L 0,4 <15 <30
APAT CNR IRSA n.4030 Man. 29 2003

Azoto nitroso (come N) mg/L 0,02 <06 <0,6
APAT CNR IRSA n.4050 Man. 29 2003

Azoto nitrico (come N) mg/L 10,3 <20 <30
Rapporti ISTISAN 1997/8

Azoto totale (come N) mg/L 1 - -
APAT CNR IRSA n.4060 Man. 29 2003

Tensioattivi totali mg/L <011 <2 <4
APAT CNR IRSA n.5170 + 5180 Man. 29 2003

* Limiti D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Il Allegato 5 Tabella 3 “Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”.
| risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo dichiarazione scritta rilasciata dalla direzione del Laboratorio.
| campioni non vengono conservati dopo I'effettuazione della prova.

Pareri o interpretazioni: i parametri analizzati rientrano nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Parte lll

Allegato 5 Tabella 3 per lo scarico in

acque superficiali.
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